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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа 95 с., 9 рис., 14 табл., 38 
источников, 3 приложения, 4 листа графического материала. 
Ключевые слова: реактор, расчет, ВВЭР, активная зона, АЭС. 
Объектом исследования является модернизированный реактор 
ВВЭР-1000. 
Целью работы является определение основных теплотехнических 
характеристик активной зоны при известном конструкционном 
оформлении и заданной мощности. 
В процессе работы выполняется теплогидравлический расчет 
реактора ВВЭР-1000 четвертого блока РоАЭС, проводится оценка 
экономического эффекта от модернизации. 
В результате исследования получены теплогидравлические 
характеристики активной зоны реактора и рассчитана эффективная 
температура топлива. 
Область применения: курсовые работы, методические указания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В период до 2006 года на российских АЭС был выполнен 
значительный объём работ по модернизации и техническому 
перевооружению, повышению эффективности работы. Для дальнейшего 
повышения эффективности модернизации действующих АЭС необходимо 
было использовать положительный опыт мировой атомной энергетики.  
Новое топливо представляет собой связь конструктивных и 
технических усовершенствований, проведенных с конца 90-х годов и 
нашедших оформление в облике тепловыделяющих сборок ТВС-2 (2М) и 
ТВСА, на базе которых разработаны универсальные топливные циклы, но 
существенно отличающихся по конструкции. 
Здесь речь идет о ТВС-2 (2М), ставшей прототипом для нового 
проекта ТВС АЭС-2006. 
Это топливо разрабатывалось не одновременно с проектом РУ, а 
независимо, с адаптацией к условиям уже работающих блоков с целью 
снижения топливной составляющей эксплуатационных затрат и 
сохранения топливного рынка ВВЭР за российским поставщиком. 
Эта работа посвящена поверочному теплогидравлическому расчету 
реактора, активная зона которого набирается из таких ТВС-2М.  
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Объектом исследования является модернизированный реактор 
ВВЭР-1000 с удлинённым топливным столбом. Рассматривается реактор, 
установленный на четвёртом блоке Ростовской атомной электростанции. 
Будет выполнен теплогидравлический расчет данного реактора по 
методикам, представленным в [1] и [2], но с учетом некоторых 
особенностей. В расчёте будут учтены такие особенности, как протечки 
теплоносителя мимо активной зоны, изменения расхода и скоростей 
теплоносителя из-за наличия направляющих каналов, инженерные 
коэффициенты запаса, изменение параметров топлива при нагреве. Все 
теплогидравлические параметры определяются для твэла со средней 
нагрузкой и максимально нагруженного твэла. Расчет производится для 
тринадцати точек по высоте активной зоны с координатами z=-1,85; 1,54;  
-1,24; -0,94; -0,64; -0,34; 0,00; 0,34; 0,64; 0,94; 1,24; 1,54; 1,85. 
Задачей теплового расчета реактора является определение 
основных теплотехнических характеристик активной зоны при известном 
конструкционном оформлении и заданной мощности. 
Основная цель расчета – установить распределение тепловых 
потоков и температур по активной зоне, найти максимальные температуры 
топлива и оболочки твэла для сравнения их с допустимыми значениями, 
определение эффективной температуры топлива, расчет запаса до кризиса 
теплообмена, определение гидравлических сопротивлений в активной зоне 
по ходу движения теплоносителя. 
Все необходимые параметры для расчета указаны в таблице 1. 
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Таблица  1 - Исходные данные для расчета 
Наименование, единицы измерения Обозначение Значение 
Активная зона и ТВС 
Номинальная тепловая мощность реактора, 
МВт т
Q  3120 
Топливо Спеченный 2UO  
Количество ТВС в активной зоне, шт твсN  163 
Количество твэлов и твэгов в ТВС, шт твэлN  312 
Эквивалентное проходное сечение пучка твэлов 
ТВС, 
2м  экв
f  0,0254 
Длина топлива в холодном состоянии, мм тхL  3680 
Длина топлива в горячем состоянии, мм тгL  3700 
Наружный диаметр оболочки твэла, мм наробd  9,1 
Наружный диаметр ПЭЛ, мм нарпэлd  8,2 
Наружный/внутренний диаметры НК и ЦТ, мм нарнкd /
вн
нкd  13/11 
Шаг между твэлами, мм твэлs  12,75 
Внутренний диаметр оболочки твэла, мм внобd  7,73 
Наружный диаметр таблетки, мм нарсd  7,57 
Диаметр центрального отверстия таблетки, мм 0d  1,2 
Количество НК, шт нкN  18 
Количество ЦТ, шт цтN  1 
Количество дистанционирующих решеток, шт дрN  15 
Размер под ключ, мм клh  235,1 
Параметры теплоносителя 
Теплоноситель Некипящая вода 
Среднее давление теплоносителя, МПа Р  15,7 
Температура теплоносителя на входе в а.з., ⁰С вхT  290 
Температура теплоносителя на выходе из а.з., 
⁰С вых
T  320 
Расход теплоносителя через реактор, 
3 /м ч  тнG  87000 
Примечание: исходные данные взяты из [3]. 
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4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
Целью этого раздела является определение экономического 
эффекта от повышения мощности энергоблока с реактором типа ВВЭР-
1000. Увеличение тепловой мощности происходит с 3000 до 3120 МВт, 
вследствие установки в активную зону новых модернизированных ТВС-
2М.  
Расчет экономического эффекта от применения новых ТВС основан 
на получении дополнительной мощности реактора, из-за чего 
увеличивается выработка электрической энергии.  
Увеличение мощности турбины производится за счет увеличения 
расхода пара в голову турбоустановки при различных программах 
регулирования ПГ, работающего на сверхноминальной тепловой 
мощности и паропроизводительности. Как известно из [16], лучший способ 
увеличения мощности и пропуска пара в турбоустановку, по росту КПД, 
является с ростом давления перед первой ступенью ЦВД, а по условиям 
допустимости со стороны ПГ и активной зоны – с уменьшением давления 
перед первой ступенью.  
 
4.1 Планирование капиталовложений в модернизацию энергоблока 
 
По имеющимся данным для одного энергоблока АЭС с реактором 
ВВЭР-1000 общие капитальные вложения (на примере 4-го блока РоАЭС) 
составляют: 
(1 .) 1186,6 . .блК бл млн руб [12]; 
Удельные капиталовложения в блок АЭС: 
6
1100
3
1186,6 10
1078 / .
1100 10
удК руб кВт

 

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4.2 Определение годового расхода ядерного горючего 
 
Годовой расход ядерного горючего определиться как [11]: 
365
;
р у
год
Q К
В
В
 
  
где 
рQ  - тепловая мощность реактора; 
       
8760
у
у
h
К   - коэффициент использования установленной мощности 
АЭС; 
        
уh  - число часов использования установленной мощности (для АЭС 
принимается равным 6000-7000 часов/год); 
        В  - средняя глубина выгорания ядерного горючего (для АЭС с ВВЭР-
1000 принимается равным 50000 /МВт сут т ). 
На номинальном режиме 100%: 
100%
6500
3000 365
8670 16,4 .
50000
годВ т
 
 
 
Знаем, что дополнительно будет вырабатываться 120 МВт тепловой 
энергии и 70 МВт электрической.  
Найдем новое значение глубины выгорания: 
1,32
0 ( 1) 50000 11 (70 1) 47060 /
С
новВ В К N МВт сут т           
где 
0В  - начальная глубина выгорания; 
       
11К   - эмпирические константы; 
       1,32С   - эмпирические константы; 
       70новN МВт  - дополнительная выработка электроэнергия. 
На режиме повышенной мощности 104%: 
104%
6500
3120 365
8670 18,1 .
47060
годВ т
 
   
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Теперь определяем разность расходов горючего в двух режимах: 
104% 100% 18,1 16,4 1,7 .год год годВ В В т      
Очевидно, что при увеличении мощности увеличивается и расход 
топлива. 
 
4.3 Расчет годовых издержек на топливо 
 
Большинство АЭС в настоящее время работают по разомкнутому 
топливному циклу. В этом случае издержки определяются по формуле 
[11]: 
;тт годИ И В   
где тИ  - удельные издержки на топливо. 
Удельные издержки на ядерное топливо определяются по формуле 
[11]: 
   . 64 8 700 100 3 25 64
53500 /
т исх пр об изг тр выдИ И И И И И
руб кг
            

 
где  . 8исх прИ   - удельная стоимость исходного продукта (природного 
урана), дол/кг [13]; 
         700обИ   - удельная стоимость обогащенного урана, дол/кг [13]; 
          100изгИ   - удельная стоимость изготовления ТВС, включая 
стоимость конструкционных материалов, дол/кг [13]; 
          3трИ   - удельная стоимость транспортировки ТВС к АЭС, дол/кг 
[13]; 
          25выдИ   - удельная стоимость выдержки отработанного топлива в 
бассейне выдержки не менее 5 лет, дол/кг [13]. 
          64 – курс доллара на ноябрь 2016 г. 
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Найдем годовые издержки на топливо: 
353500 1,7 10 92,2 . .тт годИ И В млн руб       
 
4.4 Определение издержек на заработную плату 
 
Годовой фонд зарплаты производственного персонала станции 
ЗПИ  
рассчитывается на основе выражения: 
,ДОП ОСНЗП ЗП ЗПИ И И ЕСН    
где ОСН
ЗПИ  – основной годовой фонд заработной платы 
производственного персонала АЭС; ДОПЗПИ  – фонд дополнительной 
заработной платы; ЕСН  – единый социальный налог. 
12,ОСН ЗПЗП ПИ K    
где ПK  – количество промышленно производственного персонала, 
для энергоблока АЭС электрической мощностью 1000 МВт, составляет 
400 .ПK чел [12]; ЗП  – средняя заработная плата на Ростовской АЭС. 
14 15 16,ЗП ЗП i i     
где 14ЗП  – средняя заработная плата на РоАЭС в 2014г., 
14 70290 .ЗП руб  , 
15 16,i i  – уровень инфляции в 2015 и 2016 годах. 
70290 1,129 1,0496 83290 .ЗП руб     , 
8400 83290 12 3,998 10 .ОСНЗПИ руб     . 
Из фонда дополнительной заработной платы осуществляется оплата 
очередных отпусков и другие выплаты, не связанные с рабочим временем. 
Фонд дополнительной заработной платы обычно определяется в процентах 
(8-10%) от фонда основной заработной платы: 
8 70,09 0,09 3,998 10 3,598 10 ..ДОП ОСНЗП ЗПИ И руб        
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Полный фонд заработной платы, включающий в себя ОСН
ЗПИ  и 
ДОП
ЗПИ  
является объектом налогообложения единым социальным налогом (ЕСН), 
ставка которого составляет 30%. Он включает в себя 22% отчислений в 
Пенсионный фонд, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского 
страхования и 2,9% в Фонд социального страхования. 
   8 7 80,3 0,3 3,998 10 3,598 10 1,3 10ОСН ДОПЗП ЗПЕСН И И руб.,         
8 7 8 83,998 10 3,598 10 1,3 10 5,665 10ЗПИ руб.         
 
4.5 Оценка прибыли и рентабельности проекта 
 
Стоимость 1 МВт ч  согласно тарифам на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности в Ростовской области на ноябрь 2016 года 
составляет Т=1742,34 руб.[15]. 
Дополнительная годовая выработка электроэнергии: 
;допгод у уЭ N h   
670 10 6500 455допгодЭ ГВт ч      
Дополнительная балансовая прибыль: 
;допб годПр Э Т   
3455 10 1742,34 792,8 . .бПр млн руб     
Сумма налога на прибыль, уплачиваемая электростанцией [11]: 
0,2 ;пр бН Пр   
0,2 0,2 792,8 158,6 . .пр бН Пр млн руб      
Расчетная прибыль, остающаяся в распоряжении электростанции, 
после уплаты налога на прибыль [11]: 
;ч б прПр Пр Н   
792,8 158,6 634,2 . .чПр млн руб    
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4.6 Оценка экономической эффективности инвестиций 
 
Рассчитанные выше плановые показатели не позволяют инвестору 
принять окончательное решение о целесообразности инвестирования 
средств. 
В качестве критериев экономической эффективности инвестиций 
наибольшее распространение получили чистый дисконтированный доход, 
индекс рентабельности проекта, срок окупаемости и внутренняя норма 
доходности проекта.  
 
Чистый приведенный доход (ЧПД) 
Данный критерий опирается на два положения: 
1) лучший проект обеспечивает большее значение дохода; 
2) разновременные затраты (доходы) имеют неодинаковую 
стоимость для инвестора. 
В соответствии с этим критерием лучшим проектом будет тот, 
который обеспечивает большие значения ЧПД: 
1
;
(1 )
T
t
t
t
D
ЧПД
r


  
где 
t t t tD Пр A K    - чистый доход в t-ом году существования проекта; 
       
tПр , tA , tK  - прибыль, амортизация и капиталовложения в t-ом году; 
       r  - ставка дисконтирования; 
       
мод экспT T T   - время модернизации и эксплуатации объекта. 
Значение ЧПД должно быть положительно, что означает, что в 
результате реализации проекта будет получен доход с учетом фактора 
временного обесценивания денег. 
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Фактор обесценивания денежных средств с течением времени: 
7 8 15 %б рискr r r      
где 
бr  - доходность государственных долговых обязательств РФ, которая 
определяет минимальный уровень доходности по безрисковому 
инвестированию средств; 
       
рискr  - премия за риск, зависящая от отраслевой особенности 
реализуемого проекта, а также склонности инвесторов к риску в разных 
условиях рыночной конъюнктуры. 
31 1
2 1
505 1186,6
1891 . .
(1 0,15) (1 0,15)t tt t
ЧПД млн руб
 
  
 
   
Индекс рентабельности проекта (PI) 
В соответствии с этим критерием лучший проект обеспечивает 
максимальное значение индекса рентабельности проекта. 
 Индекс рентабельности инвестиционного привлекательного 
проекта должен быть больше единицы: 
31 31
2 2
634,2
(1 ) (1 0,15)
3,65
1186,6
(1 0,15)(1 )
ч
t t
t t
р
tt
Пр
r
PI
K
r
    

 
 
Срок окупаемости инвестиций 
Срок окупаемости проекта находится путем решения следующего 
уравнения: 
31 1
2 1
505 1186,6
0
(1 0,15) (1 0,15)t tt t
ЧПД
 
  
 
 
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Представим график зависимости ЧПД от времени. 
 
Рисунок 7 – Зависимость чистого приведенного дохода от времени 
С учетом фактора времени 4окТ  года. 
 
В случаях, когда срок инвестирования средств в реализуемый 
проект относительно небольшой (несколько лет), а величина денежных 
поступлений по годам меняется незначительно, срок окупаемости 
инвестиций можно определить без учета фактора времени: 
1186,6
1,9
634,2
р
ок
ч
К
Т лет
Пр
    
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Таблица 6 – Технико-экономические показатели АЭС 
 
Значения 
Установленная электрическая 
Мощность 
1070 МВт  
Годовая выработка электроэнергии 455 ГВт ч  
Капиталовложения в модернизацию 
энергоблока 
1186,6 . .млн руб  
Топливные годовые издержки на 
дополнительную мощность 
92,2 . .млн руб  
Годовые издержки на заработную плату 566,5 . .млн руб  
Дополнительная балансовая прибыль 792,8 . .млн руб  
Налог на прибыль 158,6 . .млн руб  
Чистая прибыль 634,2 . .млн руб  
Чистый приведенный доход проекта 1891 . .млн руб  
Индекс рентабельности проекта 3,65  
Срок окупаемости 4 года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ФЮРА.693100.001.ПЗ 
Лист 
     
55 
Изм. Лист № докум Подпись Дата 
 
